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RG

WLZ  YAKY 4×25 mm

LEGENDA OŚWIETLENIA:

- oprawa przemysłowa 2x36W IP65, np. ATLANTYK 3 T8  N/T, IP65 2x36W, firmy LUG

- łącznik 1-biegunowy, na tynk, 10A

- gniazdo 230V+0+PE podwójne, natynkowe, IP44, 16A

- gniazdo 400V+0+PE, 32A, na tynk
3

- główna i miejscowa szyna wyrównawcza

RG
- lokalizacja rozdzielnicy głównej RG

- wypust uziomu fundamentowego, bednarka Fe/Zn 30x4 mm

OPIS INSTALACJI:

1. Obwody gniazd 230V+0+PE wykonać przewodem YDYpżo 3×2,5 mm², izolacja 450/750V.

2. Obwody oświetlenia wykonać przewodami YDYpżo 3(4)×1,5 mm², izolacja 450/750V.

3. Główną szynę wyrównawczą w RG zasilać bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm

z uziomu fundamentowego, rezystancja uziomu R<10Ω.

4. Konstrukcję stalową budynku połączyć w narożnikach budynku z uziomem fundamentowym

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA SIŁY:

LEGENDA - POZOSTAŁE:

A
- plafoniera IP54, 1x60W, np. ARCOLA IP54 1x60W, firmy LUG z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym

m²
GARAŻ NR 2

169.042.

m²
POM. MAGAZYNOWE

45.204.

m²
GARAŻ NR 3

46.723.

5. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm, rezystancja uziomu R<10Ω.
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