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Zary, dnia 11.06.2019r.

Do wszystkich uczestnikow
niniejszego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego podprogowego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa - sieci
oraz przyfaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Zarach, znak
sprawy 5/Z25/2019

W zwigzku z wptynieciem do Zamawiajgcego wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, o nastepujgcej tresci:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjasnien na nastepujgce pytania:

1. Czy odtwarzanie nawierzchni drég i chodnikéw w ramach realizacji zadania jest przedmiotem

zamowienia?
- jezeli tak: prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- jezeli nie: prosimy o podanie sposobu zamkniecia wypetnionego wykopu.

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego rysunkow dotyczgcych przedmiotu zamoéwienia
w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej wg. projektu pt. ,Budowa, przebudowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w ul: Niemcewicza, Sowinskiego, Staszica, Gtowackiego w Zarach",
aw szczegolnosci: PZT, profile kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, rysunki pompowni.

3. Czy Inwestor posiada warunki przytaczenia energetycznego pompowni w ul. Staszica ktora
wystepuje w ramach projektu jak w pkt. 2. Jezeli tak, prosimy o zamieszczenie na stronie
Zamawiajgcego Warunkéw przytaczenia energetycznego pompowni.

4. Czy Inwestor posiada projekt energetycznego przytaczenia pompowni jw., jezeli tak, prosimy
0 zamieszczenie projektu przytagczenia pompowni jw., na stronie Zamawiajacego.

5. Dotyczy pompowni $ciekdéw sanitarnych - Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej

Zamawiajgcego wytycznych do projektowania ZWIK Sp. z.0.0. Zary - Zat. Nr. 2 - o ktérym jest mowa

na str. 9 dz. 6.1 opisu do projektu jak w pkt. 2.

Czy Inwestor bedzie wymagat wymiane gruntu w drogach?

Jakie zwienczenie studni bedzie wymagat Zamawiajgcy? W projekcie kanalizacji sanitarnych

wystepujg studnie z tzw. stozkiem, w projekcie kanalizacji deszczowej wystepuja studnie

z pierécieniami odcigzajgcymi. Czy Zamawiajacy ujednolici studnie betonowe ?

~ o

Dziatajgc na mocy § 26 ust. 1 i 4 Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach — Zatgcznik do Zarzadzenia
nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. (dalej: ,Regulamin”’) Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien:

Ad. 1
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-00 pkt.

1.3 e, ST-01 pkt. 5.9) nalezy wykonaé ,Odtworzenie nawierzchni dréog zgodnie z warunkami
odtworzenia wydanymi przez zarzgdcow drog tj. warstwa wierzchnia jezdni z tfucznia z mechanicznym
zageszczeniem co 20-30cm, ttuczen zaklinowa¢ drobng frakcjg nadajgcg ustabilizowang warstwe
jednorodna. Wykonaé dwie warstwy tfucznia: 25 cm gr. o frakcji — 0,63 po zageszczeniu, 20 cm gr.
o frakcji — 0,31 po zageszczeniu.”

Pozostaly teren tj. m.in. chodniki i tereny zielone po zakoriczonych robotach nalezy przywrocié do stanu
pierwotnego.




Ad. 2

Rysunki i opis techniczny bedace przedmiotem pytania, byly i sg dostepne na stronie Zamawiajgcego
w katalogu ,DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — KANALIZACJA SANITARNA — NIEMCEWICZA,
SLOWINSKIEGO, STASZICA" .

Ad. 3
Inwestor posiada warunki przytaczenia energetycznego przepompowni. Warunki zostaty zamieszczone
na stronie Zamawiajgcego.

Ad. 4
Inwestor posiada projekt energetycznego przytaczenia przepompowni. Dokumentacja zostata

zamieszczona na stronie Zamawiajgcego.

Ad. 5
Wytyczne do projektowania zostaty zamieszczone na stronie Zamawiajgcego.

Ad. 6

W przypadku gruntéw niespoistych w wykopie nalezy dokonac¢ wymiany na grunt nosny stosowany do
nasypoéw. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ,ST-01 Roboty ziemne” oraz
zapisami odpowiednich projektow budowlanych.

Ad. 7
Zwienczenia studni kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami

odpowiednich specyfikacji technicznych oraz projektéw budowlanych danej sieci.
Niniejsze pismo stanowi zalacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i jest jej
integralng czescia.

Zamawiajgcy pozostawia termin sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu bez zmian tj. do
dnia 18 czerwca 2019r. do godz. 12:00.




