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o wszystkich uczestnikéw

niniejszego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego podprogowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Bohateréw Getta w Zarach”, znak sprawy 6/ZS/2019

W zwigzku z wplynieciem do Zamawiajgcego wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia, dziatajgc na mocy § 26 ust. 1 i 4 Regulaminu udzielania zamowien
na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach—
Zatgcznik do Zarzadzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien:

Pytanie nr 1 — Prosze o informacje, jakie Srednice oraz rzedne majg studnie ST-21.1, ST-22, ST-
23 oraz ktéra z nich podlega wymianie?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz studnie objete przedmiotem zamoéwienia posiadaja
$rednice DN1200 oraz rzedne: ST-21.1. — 141,75/137,50, ST-22 — 142,08/137,20,
ST-23 - 141,92/136,88. Zamawiajagcy nadmienia, iz rzedne studni zostaly
wskazane w pkt 2.1. oraz 2.2. OPZ (CZESC Il SIWZ). Studnia, ktéra nalezy
wymienié to ST-22 o rzednych 142,08/137,20.

Pytanie nr 2 - Prosz¢ o potwierdzenie ze studnia: ST-21.1 o rzednych projektowych
(141,75/140,64) rzeczywiscie posiada zagtebienie 1,11m, natomiast studnia: ST-23
o rzednych projektowych (141,92/136,88) ma zagtebienie 5,04m. Z podanych
danych wynika, ze na odcinku 106m spadek wynosi 3,93m.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w pkt 2.1. oraz 2.2. OPZ (CZESC Il SIWZ) podano
rzgdne studni, srednice i rzedne studni podano réwniez w odpowiedzi na
pytanie nr 1.
Zagtebienie studni ST-21.1. wynosi 4,25m, a studni ST-23 wynosi 5,04m.

Pytanie nr 3 — Prosze o informacje jaka jest rzedna dna studni ST-22?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz rzedna dna studni ST-22 wynosi 137,20.
Niniejsze pismo stanowi zatagcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i jest jej
integralnag czeécig.

Zamawiajgcy pozostawia termin skfadania ofert w przedmiotowym postepowaniu bez zmian tj. do
dnia 25 czerwca 2019r. do godz. 12:00.



